
 

 

 2021 年 1 月 18 日 

発生号機 
浜岡原子力発電所 4号機 （定期検査中） 

原子炉建屋 地下 2階から 2階の複数箇所 

発生年月日 2021年 1月 18日 

状況 

定期検査中の 4 号機において、1 月 18 日 13 時 14 分、中央制御室に 4 号機原

子炉建屋の地下 2階から 2階において設置された複数の火災報知器が発報したこ

とから、13時 22分、消防車の出動要請をしました。 

発報した全ての火災報知器の周辺を当社社員が確認した結果、13 時 43 分、火

災でないことを確認しました。 

今後、火災報知器が発報した原因の調査を実施してまいります。 

放射能の影響 本事象による外部への放射能の影響はありません。 

 

 

以上 

浜岡原子力発電所 4号機 原子炉建屋における火災報知器の作動に伴う 

消防車の出動要請について（非火災） 

 

火災報知器の作動に伴う消防車の出動要請について（非火災） 

 


