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2021年 3月 12日 

 

以 上 

発生時の状況 

2021年 3月 12日 15 時 55 分から 15 時 56分にかけて、5号機（定期検査中）

屋外 軽油タンク(A) (放射線管理区域外)において、火災報知器が複数回作動し

ました。その後、当社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しま

した。 

今後、火災報知器が作動した原因を調査してまいります。 

火災報知器の作動（非火災報）について 

 


