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2015年 9月 18日 

 

当社は、2011年5月14日に、浜岡原子力発電所5号機の原子炉停止後の冷温停止操作過程で発生

した主復水器細管損傷事象に伴い系統内に海水が混入したため、塩分の除去作業を実施するととも

に、海水が混入した設備の点検および健全性評価を進めています。 

現在、海水が混入した設備の点検および健全性評価を進めていますが、評価に際し専門家からご

意見を聴くことを目的に設備健全性評価検討委員会を設置し、適時開催しています（2011年8月29日お

知らせ済み）。 

2015年9月2日に開催した第9回の設備健全性評価検討委員会では、原子炉圧力容器および炉内構

造物の点検状況や健全性評価の方針などについてご意見を伺いました。このたび、その議事内容を

別紙のとおり取りまとめましたのでお知らせします。 

 

【これまでの原子炉圧力容器および炉内構造物の主な点検状況・評価の取りまとめ状況】 

これまでの点検の結果、原子炉圧力容器および炉内構造物に腐食を確認しています。 

原子炉圧力容器の内張り材に認められた腐食は、研磨により腐食の深さの調査をおこなった結果、

腐食が母材と内張り材の溶け込み部で除去されたことから、原子炉圧力容器の必要厚さは保持されて

いると推定しており、機能に影響をおよぼすものではないと評価しています（2015年5月12日にお知ら

せ済み）。また、原子炉圧力容器（内張り材を除く）および炉内構造物に確認された腐食箇所のうちの

一部について研磨等をおこなった結果、腐食の深さは数百マイクロメートル程度であり、軽微なもので

あることを確認しました。 

これにより、原子炉圧力容器および炉内構造物について、予定していた点検は全て完了しました。 

これら点検・評価の取りまとめを本年度上期目途におこなうこととしていましたが（2014年10月3日お

知らせ済み）、今回の設備健全性評価検討委員会における委員からのご意見を踏まえ、引き続き評価

をおこなっていきます。 

 

以 上 

 

第9回「浜岡原子力発電所5号機海水流入事象に係る 

設備健全性評価検討委員会」の議事内容について 

 

http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_tenken/__icsFiles/afieldfile/2011/09/15/2308295ushufukusuikitaiou.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/270512_5ushuhukusuikisaikansonshoum3.pdf
http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3241478_19386.html
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【これまでにお知らせした内容】 

設備健全性評価検討委員会について※ 

  第1回委員会の議事内容 （2011年9月9日お知らせ済み） 

  第2回委員会の議事内容 （2012年6月18日お知らせ済み） 

  第3回委員会の議事内容 （2012年11月12日お知らせ済み） 

  第4回委員会の議事内容 （2013年9月20日お知らせ済み） 

  第5回委員会の議事内容 （2014年3月19日お知らせ済み） 

  第6回委員会の議事内容 （2014年10月3日お知らせ済み） 

  第7回委員会の議事内容 （2014年12月25日お知らせ済み） 

  第8回委員会の議事内容 （2015年3月31日お知らせ済み） 

 

設備健全性評価検討委員会の傘下に設置している原子炉・タービン材料ワーキンググループ（以下、

「WG」という。）および燃料材料WGについて 

  第2回WGの議事内容 （2011年12月26日お知らせ済み） 

 
 
 ※ 設備健全性評価検討委員会の開催時は、原子炉・タービン材料 WGおよび燃料材料 WG も兼ね 
    るものとして実施しておりましたが、第 8回委員会より、この WGは廃止しました。 

 

以 上 

「浜岡原子力発電所5号機海水流入事象に係る設備健全性評価 

検討委員会」のこれまでの議事内容について(参考資料) 

 

 

http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2011/12/06/hyoukakentouiinkaigiji.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2012/07/23/240618kentouiinkai.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2012/12/21/241112kenzenseihyoukakenntouiinnkai.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2013/10/03/5ukaisuihyouka4.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/2603195ukaisuihyouka5.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/2610035ukaisuihyouka6.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/2612255ukaisuihyouka7.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/270331_5ukaisuihyouka8.pdf
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_topics/__icsFiles/afieldfile/2012/01/25/231226kenzenseihyouka5u.pdf


別 紙 

http://www.chuden.co.jp/resource/ham/2709175u-iinkai1.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/2709175u-iinkai2.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/2709175u-iinkai2.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/2709175u-iinkai3.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/2709175u-iinkai4.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/2709175u-iinkai5.pdf
http://www.chuden.co.jp/resource/ham/2709175u-iinkai6.pdf
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