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以 上 

救急車の要請について 

2017年 12月 20日 

 

「表 1-9 発電所敷地内に救急車の出動要請をしたとき。」に該当します。 

発生年月日 

お知らせ基準 

電気設備定期点検作業に従事していた協力会社社員が、機材運搬中に

機材と電線管との間に左手小指を挟み負傷したため、16時 22分に救急車

を要請しました。 

 

発生場所 

発生時の状況 

浜岡原子力発電所２号機 屋外 

（屋外から原子炉建屋１階 

ディーゼル発電機（A）室（放射線管理区域外）に入る扉付近） 

http://www.chuden.co.jp/resource/energy/hinf_about_02_8.pdf

