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平成 18 年 6 月 15 日 

 

当社は、平成１７年１２月２７日に原子力安全・保安院から受領した指示文書「発電用原子力設備に

関する技術基準を定める省令の改正に伴う電気事業法に基づく定期事業者検査の実施について」お

よび当該文書の別紙２「新省令第６条における高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する当面の措

置について」に基づき、浜岡原子力発電所４号機における評価および検査結果をとりまとめ、本日（６

月１５日）、「高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する評価の結果報告書」として原子力安全・保

安院に報告しましたのでお知らせいたします。                     （指示文書へのリンク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１  過去の評価内容とは、平成１５年９月に北海道電力泊２号機で高サイクル熱疲労割れが発止し

た際の、原子力安全・保安院の指示に基づく評価で、浜岡原子力発電所では３号機、４号機、５号

機について、評価を実施し、報告を行っています。 

（３号機の報告について）、（４号機の報告について）、（５号機の報告について） 

※２ 高サイクル熱疲労割れとは、加熱・冷却が繰り返される環境にある金属に発生するひび割れで

す。 
※３ 非破壊検査とは、物を壊すことなくその欠陥や劣化の状況を調べ出す検査です。 

以 上 

４号機 原子力安全・保安院指示文書に基づく調査結果について 

（省令の改正および北海道電力泊２号機高サイクル熱疲労に関する調査関連） 

報告の概要 
  
①評価結果 

   評価した結果、高サイクル熱疲労割れが発生する可能性が否定できない部位の内、検査を行っ

ていない部位として、以下の配管の曲線部４箇所が特定された。 

    ・給水ポンプ（Ａ）出口再循環配管の曲線部…２箇所 

    ・給水ポンプ（B）出口再循環配管の曲線部…２箇所 

②検査結果 
   ①で特定された４箇所について、超音波による非破壊検査を実施し、問題のないことを確認した。

指示の概要 

省令改正に伴い、高サイクル熱疲労ついては、過去の評価内容（※１）と比較して、より多くの発生

要因および、より広い範囲での損傷の防止が求められることとなったため、当面の措置として以下の

指示が出された。 

① 高サイクル熱疲労割れ（※２）に関する評価を実施し、発生する可能性が否定できない部位を特定

すること 
    【評価範囲】 
      ・給・復水系 
      ・原子炉再循環系 
      ・原子炉冷却材浄化系 
      ・余熱除去系（停止時冷却機能） 

② ①で特定した部位の内、検査を行っていない部位について非破壊検査（※３）を実施し、健全性を

確認すること 

http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/detail/180/data/topics170523.pdf
http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/detail/125/data/tenken0210.pdf
http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/detail/330/data/180314topicstomari.pdf
http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/data/180615nisa3.pdf


 

評価範囲 
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給 ・ 復 水 系：タービンを回した蒸気が水となり、原子炉へ戻る系統 
原 子 炉 再 循 環 系：原子炉内の水を循環させ、出力の微調整を行う系統 
余 熱 除 去 系：原子炉停止中に燃料から発生する熱を除去する系統 
（停止時冷却機能） 

原子炉冷却材浄化系：原子炉内の水を浄化する系統 

主蒸気配管（評価範囲外） 

給水ポンプ出口再循環配管（給・復水系） 

評価を実施した結果、給水ポンプ出口再循環配管Ａ系およびＢ系の、曲線部４箇所（１系統２箇所）について、高サイクル熱疲労割れが発生する可

能性が否定できないと特定された。 
評価より特定された４箇所について、非破壊検査を実施し、問題のないことを確認した。 

評価・検査結果 


