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平成 16 年 11 月 22 日 

 

４号機（平成１６年９月２９日から第８回定期点検中）において、１１月１８日から２２日にかけて、圧力

抑制室（※１）内の目視点検を実施しました。点検の結果、針金やテープ片等の小物を確認し、すべて

回収しました。 

なお、これらの回収物は、発電所の運転に影響を与えるものではありません。（※２） 

 

※１ 原子炉格納容器下部に位置し、水（約３，８００ｍ３）を貯蔵している設備。原子炉圧力容器につ

ながる配管の破断事故などで原子炉格納容器内に放出された蒸気を水中に導いて冷却し、

原子炉格納容器圧力の上昇を抑制するとともに、非常用炉心冷却系の水源としての機能を有

するものです。 

※２ 非常用炉心冷却系の吸い込み口には、ごみ等を吸い込まないようにストレーナ（網目の大きさ

約１．５ｍｍ角の金網）を設置しています。 
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４号機 圧力抑制室内の点検結果について 
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【圧力抑制室概要図】 

ダウンカマ 
（原子炉圧力容器につながる配管の破断事故などで 
原子炉格納容器内に放出された蒸気を水中に導い 
て冷却するための配管。） 



【回収物一覧】 
 

 種類 形状 

① 空箱（紙） 長さ約１９ｃｍ×巾約４．５ｃｍ×高さ約３ｃｍ 

② 布片 長さ約２３．５ｃｍ×巾約２ｃｍ 

③ テープ片 長さ約２８ｃｍ×巾約２ｃｍ 

④ 金具１ 長さ約９ｃｍ×巾約２ｃｍ（細い所 約８ｍｍ） 

⑤ 針金 長さ約７ｃｍ×径約２ｍｍ 

⑥ 金具２ 長さ約６ｃｍ×巾約１．５ｃｍ×径約３ｍｍ 

 
 
 

【回収物写真】 
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